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schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie
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schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie
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schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie
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schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie
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schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw
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schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie
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schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie
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schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie
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schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie
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schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie
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schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie
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schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie
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isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie
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5
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0
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2
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0
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1
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2
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0
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0
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+
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1500+

1500+

15.8 m²
keuken

33.8 m²
woonkamer 12.9 m²

slaapkamer 1

8.3 m²
slaapkamer 2

4.8 m²
badkamer

7.2 m²
hal

1.0 m²
toilet

3.3 m²

technische

ruimte
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<
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3
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0
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<
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7
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3
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<
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4
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7
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<
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2
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5
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<
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2
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0
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<
 2

5
0

8
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RM
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nv
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co2

m
v

m
v

m
v

mv

mv

mv

rad

wtw

w
d

w
m

b
u

i

th

alg

alg

k.k.

k.k.

vw

ove

mag

alg

alg

kook

th

afz

bui

klep

th

v

wp

vl.v

ca

a a

b

c c

mv in

mv in mv in mv in

mv in

mv in mv in

c

ab

vl
v

wm wd

w
p

w
tw

mv in

co
2

alg

alg

schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie

blok A

blok B

b
lo

k
 C

b
lo

k
 D

b
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k
 E

blok F

N

<
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3
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0
 >

<
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1
0

0
 >

<
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3
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0
 >

<
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1
0

0
 >
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a

p
p

e
n

h
u
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 0

4

9.7 m²
slaapkamer 2

27.7 m²
woonkamer

7.9 m²
keuken

15.7 m²
slaapkamer 1

7.6 m²
balkon

4.2 m²
badkamer

2.3 m²
hal

3.6 m²

technische

ruimte

3.1 m²
hal

1.2 m²
toilet

mk
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<
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8
9

0
 >

<
 3

3
4

0
 >

< 6350 >

< 4690 >

<
 3

9
0

0
 >

<
 3

1
0

0
 >

< 4815 >

<
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0
2

0
 >

< 1430 >
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< 1030 >

< 1685 >

<
 1

9
7

5
 >

< 2215 >

<
 7

0
0

 >

<
 1

2
4

0
 >

<
 3

5
5

5
 >

< 2500 >

< 1495 >

<
 1

4
6

5
 >

<
 9

8
0

 >

< 1495 >

< 3765 >

<
 4

3
5

5
 >

<
 1

8
0

0
 >

< 4455 >

hwa hwa

hwa

<
 1

0
5

0
 >

<
 1

0
5

0
 >

<
 7

6
7

0
 >

24.4 m²
eetkamer

<
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9
3

5
 >

< 5615 >

<
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9
7

0
 >
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<
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0
5

0
 >

<
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0
5

0
 >

<
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6
7

0
 >
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w
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w
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m
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m
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m
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mv
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w
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w
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b
u
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alg

k.k.

k.k.

vw
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mag

alg

alg

kook

th

afz

bui

th

v

wp

vl.v

ca

aa

b

cc

mv in

mv inmv inmv in

mv in

mv inmv in

c

co
2 a b

mv in

alg

alg

kl
e

p

schoon metselwerk

beton casco

isolatie

lichte scheidingswand (vast)

lichte scheidingswand (aanpasbaar)

wandtegelwerk

60 minuten WBDBO

zelfsluitende deur  dmv. vrijloopdranger

geïsoleerde voorzetwand

gevel kalkzandsteen 

vloertegelwerk

schacht

30 minuten WBDBO

Renvooi bouwkundig

Renvooi installatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats warmtepomp

De aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen, 

schakelaars, ventielenmechanische ventilatie e.d. zijn 

indicatief en kunnen om technische redenen door de 

installateurs nog aan wijzigingen in aantal en positie 

onder hevig zijn.

De aangegeven plaats en afmeting van de 

verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en 

bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op 

de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw 

worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en 

overig weergegeven elementen worden uitgevoerd 

conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen 

in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maten zijn aangegeven in milimeters (mm).

dakelement met dakpannen

technisch gebied, indeling indicatief

daklicht

daklicht

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

wissel schakelaar

enkele schakelaar + wcd

enkele wand contact doos (wcd)

dubbele wand contact doos

aansluitpunt (bedraad)

aansluitpunt (onbedraad)

aansluitpunt thermostaatth

aansluitpunt CO2 sensorco2

enkele wcd spatwaterdicht

aansluitpunt centrale aardingca

enkele wcd tbv. warmtepompwp

enkele wcd tbv. warmte terug win installatiewtw

enkele wcd tbv. boilerboi

enkele wcd tbv. vloer verdelervl.v

enkele wcd tbv. wasmachinewm

enkele wcd tbv. wasdrogerwd

enkele wcd tbv. kooktoestelkook

enkele wcd tbv. afzuigkapafz

enkele wcd tbv. vaatwasservw

enkele wcd tbv. ovenove

enkele wcd tbv. magnetronmag

enkele wcd tbv. koelkastk.k.

enkele wcd tbv. algemeenalg

enkele wcd tbv. elektrische radiatorrad

aansluitpunt videofoonv

wand aansluitpunt verlichting

plafond aansluitpunt verlichting

wand aansluitpunt verlichting incl. armatuur

plafond afzuigpunt ventilatie

plafond inblaaspunt ventilatiein

plafond punt bewegingsmelder

plafond punt noodverlichting

plafond punt rookmelder

opstelplaats verdeler  vloerverwarming

opstelplaats  warmte terug win installatie

blok A

blok B
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lo
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N
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26.6 m²
woonkamer

9.8 m²
slaapkamer 2

15.7 m²
slaapkamer 1
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keuken

7.8 m²
balkon

3.6 m²
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ruimte

2.3 m²
hal

4.2 m²
badkamer

mk
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<
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 >
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<
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<
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4
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<
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0
 >
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4
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 >

< 1685 >

< 1430 >

<
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0
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0
 >

<
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0
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<
 1

8
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1.2 m²
toilet
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24.0 m²
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<
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9
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5
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< 2885 >
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